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Notos:

* Aislamiento sequn condiciones arbientales
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LISTA DE MATERIALES

Hal CRUCETA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2 %" x 2 %' x 1/4" x 2.4m U 2
H22 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U )
H95 PERNO ESPIGO ACERO GALVANIZADO 3/4"x3/4"x3" U 6
H96 PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12" U 2
A25 AISLADOR HIBRIDO (POLYMERIC - CERAMIC) TABAN NIROO - 13.2KV U 6
H107 RETENCION PREFORMADA "OMEGA" ACSR 1/0 U 3
H149 TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8'x12" U 2
NOTAS:
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