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ADENDA 01
PROCESO DE CONTRATACION DE MAYOR CUANTIA
INVITACION PUBLICA No 01-2023

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS DE MEDIDA, CONTROL Y PROTECCION PARA REDES DE SDL.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 21 del pliego de condiciones y para incorporar al proceso contractual
las modificaciones derivadas de las respuestas a las observaciones, se expide la siguiente adenda.

PRIMERA: Modificar el numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara asi:

El contratista debe suministrar los equipos de medida, control y proteccién:

DETALLE | CANTIDAD

SECCIONADORES TRIFASICOS AEREOS BAJO CARGA 34.5 kV ‘ 1
Especificaciones: Instalacién en sistemas de 34.5 kV. Gabinete de control. .
Integracion con Sistema SCADA. Frecuencia 60 Hz

SECCIONADORES TRIFASICOS AEREOS BAJO CARGA 13.2 kV 30

Especificaciones: Instalacién en sistemas de 13.2 kV. Gabinete de control.
Integracién con Sistema SCADA. Coordinacion con Reconectadores.

INDICADORES DE FALLA AEREO. 153

Especificaciones:

Normas de fabricacion y pruebas: ANSI/IEEE 495:2007
Rango de operacion (kV): 5 - 69

Rango de operacién (A): 0 - 1000

Frecuencia (Hz): 60

Indicacién de falla permanente y transitoria: S/

Rango de conductores (AWG): 2 AWG - 2/0 AWG

Con Bateria de Litio o panel solar

Protocolo de comunicacién y operacién con SCADA
Indicacion de ausencia y presencia de tensién

CONCENTRADOR PARA INDICADOR DE FALLA. 2

Especificaciones: Sistema de comunicacion y gestién remota para indicadores de
falla (incluye accesorios de configuracién y modem).

CAPACITACION.

Capacitacion en el manejo de los equipos ofrecidos, presencial, no virtual, para un
minimo de 12 colaboradores de la empresa convocante.
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SEGUNDA. Modificar el numeral 6.3 del pliego de condiciones el cual quedara asi:

6.3 Capacidad Financiera: Para este caso el proponente debera presentar informacion y documentacion que
acredite poseer una capacidad de contratacién, presentando los estados financieros con corte a 31 de diciembre
de 2022, con las respectivas notas explicativas. La convocante exigira los siguientes indices financieros que seran
tenidos en cuenta en la evaluacién de la oferta:

Se evaluarén como indices financieros los siguientes:
Indice de endeudamiento total = pasivo total / activo total
Rendimiento del patrimonio = utilidad neta / patrimonio

Razén corriente = activo corriente / pasivos corrientes

Para propuestas que cubran la totalidad de los equipos de esta invitacion:

Patrimonio Igual o superior a $ 2.000 millones
Solvencia =0>2.0
Endeudamiento =0<0.80

Para las propuestas parciales:

Patrimonio Debe ser igual o superior al doble del
valor de la oferta parcial

Solvencia =0>1.5

Endeudamiento =0<0.80

TERCERA: Establecer como lugar de realizacion de la capacitacién mencionada en el numera 1y 2 del pliego de
condiciones, la sede de la Empresa de Energia del Bajo Putumayo S.A E.S.P ubicada en la carrera 26 # 10-68
barrio El carmen en el municipio de Puerto Asis (Putumayo).

CUARTA: Modificar el numeral 9 y 12 del pliego de condiciones, incluyendo a la entidad bancaria Bancolombia,
los cuales quedaran asi:

9. IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS.

El vendedor deberé pagar por su cuenta todos los gastos legales, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en
que incurra por el cumplimiento del objeto contratado en acatamiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y
reglamentos aplicables, que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por la autoridad competente,
incluidos los tributos y gravédmenes internacionales. Por lo tanto, al preparar su oferta deberé tener en cuenta todos
los impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato.

La convocante, deducird del valor del contrato todos los impuestos o retenciones en la fuente del orden, nacional,
departamental o municipal a que haya lugar (renta, impuesto sobre las ventas (IVA), timbre, Industria y comercio,
etcétera), en el momento de hacer los pagos o abonos en cuenta, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
y sin dar lugar a reclamaciones por parte del vendedor.

El vendedor seré responsable de asumir los costos financieros en caso de no contar con cuenta bancaria de banco
Agrario de Colombia, Bancolombia o BBVA Colombia, a través de las cuales se realizarén los correspondientes
pagos.

12. VALOR Y FORMA DE PAGO.
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El valor del contrato se determina por la oferta econémica que presente el oferente, estos valores unitarios y totales,
que deberan ser a todo costo. Los valores de los equipos y servicios serdn sostenidos sin cambios al convocante
durante el plazo de ejecucién del contrato.

La convocante, pagara el precio de los equipos mencionados en el numeral 2 de este pliego, de la siguiente
manera: :

1. El vendedor debera enviar al correo electrénico felectronica@eebpsa.com.co la factura de venta la cual
serd pagada a los 30 dias calendario siguientes a su fecha de radicacion a la cuenta bancaria que certifique
como de propiedad del vendedor de los bancos Bancolombia, BBVA, Banco Agrario de Colombia.

2. El Pago de las facturas estaré supeditado a la recepcién de los equipos en las fechas establecidas en el
numeral 15 de este pliego de condiciones, y certificacién de cumplimiento de las especificaciones técnicas
contenidas en el anexo 2 por el supervisor del contrato, si esta condicién no es cumplida se rechazaré la
factura.

QUINTA: Modificar el numeral 15 del pliego de condiciones, el cual quedara asi:

15. LUGAR Y PERIODO DE ENTREGA DE LOS EQUIPQS:

Los equipos deben entregarse en la sede principal de la convocante ubicada la carrera 26 # 10-68 esquina (Barrio
El Carmen) en Puerto Asis (Putumayo) de acuerdo con el cronograma de plazos y/o fechas de entrega que acepte
el convocante. Los equipos deben ser entregados a mas tardar el Gltimo dia de cada uno de los meses indicados
en el siguiente cuadro y en las cantidades allf establecidas.

Seccionadores
trifdsicos aéreos bajo 1 1
carga 34.5 kV
Seccionadores
trifasicos aéreos bajo 30 3 4 3 8 7 5

carga 13.2 Kv
Indicadores de Falla

Monoféasico 155 6 33 30 54 15 12 9
Concentrador  para

integracién de 2 2

indicadores de falla

Capacitacion 1
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Se modifica capitulo Il del anexo 2, el ajuste se incluye en el anexo publicado.
SEXTA: Modificar el anexo 02 que contiene los detalles y especificaciones técnicas, en los siguientes aspectos:

6.3 6.1 Se elimina el siquiente requisito del numeral 5 del capitulo 1 y del numeral 6 del capitulo 2 del anexo 2:

s Planilla de datos garantizados (Anexo 1) debidamente completada

6.2 Se modifica el numeral 1 del capitulo 2 del anexo 2, el cual quedara asi:

1. OBJETIVO. Este documento describe los requisitos para proveer seccionadores trifasicos para redes de
distribuciéon aéreas hasta 36 kV para uso exterior, que se instalan sobre un poste, y que se deberé considerar
comunicacion con un sistema de telemando al Centro de Control de la Red (Scada).

6.4 Se modifica el numeral 2 del capitulo 2 del anexo 2. el cual quedara asi:

2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El Cliente se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la fabricacion de
Seccionadores de Distribucién Aérea M.T., y el fabricante se obliga a poner a su disposicién estos antecedentes.

6.5 Se modifica el numeral 3.3 tabla 2 del capitulo 1 del anexo 2, el cual guedara asi:

3.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tabla 2: Caracteristicas eléctricas.

DESCRIPCION VALORES VALORES
Nivel de tensién - Ur (kV) 15 34.5
Tensién de prueba Impulso - Up (kV) 125 170
Tension de prueba a frecuencia Industrial 1 min.- Ud (kV) 50 70
Frecuencia - fr (Hz) 60 60
Corriente nominal - Ir (A) 400/630 400
Corriete de corto circuito -1k (kA) 12,5 12,5
Valor cresta de corriente cortocircuito - Ip(kA) 31,5 31,5
Tiempo duracién corto circuito - tk (s) 1 1
Grado de proteccién P54 IP54
Corriente de interrupcién de un circuito activo- lload (A) i e s
Corriente de interrupcién de lazo de distribucién — lloop 400/630 400
Corriente de interrupcion de carga de linea - lic (A) 10 10
Corriente de interrupcién de carga de cable - Icc (A) 16 20
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1000 1000
Clase Operacién mecanica operaciones operaciones
E3 (5 making E3 (5 making
Clase Operacion Eléctrica operations ) operations )
Capacidad de cierre contra cortocircuto (making ) [kAcr] 31,5 31,5
Tensién auxiliar [V] +/- 24 Vdc +/- 24 Vdc

Se debe informar todas las capacidades de interrupcion a 60[Hz]

Se firma en Puerto Asis, a los 22-03-2023.

KATTY M ELA SEVILLANO FIGUEROA
Geren eneral EE.B.P S AES.P

/

/

Proyecto: John Jairo Ortiz Ordofiez
Asesor Juridico asuntos Legales y Contratacién

Reviso: Ing. Carlos Yeison Guerrero Pé
Subgerente Distribucién
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